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EΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΣ Η/Ζ
ΑΝΟΙΓΜΑ 60x60 ME ANEMOΣΚΑΛΑ
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2x(NYY 4X150)

ΓΠΧΤ ΓΠAΧΤ
UPS

A
UPS
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P-UPSA P-UPSB

P1-CRA

DATA CENTER 1

P1-CRBP1-HVAC P2-CRA P2-CRBP2-HVAC

P-KΛΙΜ UPS

DATA CENTER 2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ DATA CENTER

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΙΝΗΣΗ

ȾȷɇɃɊȼ ȽɆɃũȺȽɃɈ

ΠΙΝAΚAΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝAΚAΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ Α

ΥΠΟΜΝΗΜA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜAΤΩΝ 

ΚΟΥΤΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΟΗΦΟΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (FEED UNIT)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MONAΔAΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΤΟΣ RACK POWER DISTRIBUTION UNITPD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MΟΝΑΔΑΣ CLOSE CONTROLHCC

ΠΙΝAΚAΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ B

F

ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 160Amp ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΗΣ (tapp - off units) ΑΝΑ 0.5m ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ

ΣΧAΡA ΟΔΕΥΣΗΣ ΚAΛΩΔΙΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm)(Π x Υ)

ΓΡΑΜΜΗ AΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ANAΓΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ AΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS 

ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ P-HVACΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΔΙAΚΟΠΤΗΣ AΠΛΟΣ - ΚΟΜΙΤAΤΕΡ - AΛΕ ΡΕΤΟΥΡ

ΩΣ AΝΩ, AΛΛA ΣΤΕΓAΝΟΙ

ΕΝΔΙAΜΕΣΟΣ AΛΕ ΡΕΤΟΥΡ AΠΛΟΣ, ΣΤΕΓAΝΟΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SHUKO 1x16A ΑΠΛΟΣ 'Η ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑAN

ΟΜΑΔΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗ
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